
项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

300W_30D / 照明（位置圖）

比例 1 : 306

燈具表

編

號

數

量

名稱

1 14
GOTHAM PDPA 8AR (200 A23) ELEVATIONS PENDANT (PDPA) 8" APERTURE OPEN 

DOWNLIGHT 200 A23 (類型 1)* 

⾴ 1



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

300W_30D / 僞⾊表現圖

⾴ 2



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

300W_30D / 計算表⾯ 1 / 等值線（E，豎直）

數值單位： Lux, 比例 1 : 306

平⾯在空間中的位置:

標出的點:

(0.000 m, 7.800 m, 0.000 m) 

網格: 128 x 128 點 

平均照度 [lx] 最⼩照度 [lx] 最⼤照度 [lx] 最⼩照度 / 平均照度 最⼩照度 / 最⼤照度

419 80 640 0.191 0.125

⾴ 3



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

400W_30D / 照明（位置圖）

比例 1 : 306

燈具表

編

號

數

量

名稱

1 14
GOTHAM PDPA 8AR (200 A23) ELEVATIONS PENDANT (PDPA) 8" APERTURE OPEN 

DOWNLIGHT 200 A23 (類型 1)* 

⾴ 4



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

400W_30D / 僞⾊表現圖

⾴ 5



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

400W_30D / 計算表⾯ 1 / 等值線（E，豎直）

數值單位： Lux, 比例 1 : 306

平⾯在空間中的位置:

標出的點:

(0.000 m, 7.800 m, 0.000 m) 

網格: 128 x 128 點 

平均照度 [lx] 最⼩照度 [lx] 最⼤照度 [lx] 最⼩照度 / 平均照度 最⼩照度 / 最⼤照度

519 99 793 0.191 0.125

⾴ 6



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

500W_30D / 照明（位置圖）

比例 1 : 306

燈具表

編

號

數

量

名稱

1 14
GOTHAM PDPA 8AR (200 A23) ELEVATIONS PENDANT (PDPA) 8" APERTURE OPEN 

DOWNLIGHT 200 A23 (類型 1)* 

⾴ 7



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

500W_30D / 僞⾊表現圖

⾴ 8



项⽬ 1

27.06.2021

操作⼈員

電話

傳真

電⼦郵件

500W_30D / 計算表⾯ 1 / 等值線（E，豎直）

數值單位： Lux, 比例 1 : 306

平⾯在空間中的位置:

標出的點:

(0.000 m, 7.800 m, 0.000 m) 

網格: 128 x 128 點 

平均照度 [lx] 最⼩照度 [lx] 最⼤照度 [lx] 最⼩照度 / 平均照度 最⼩照度 / 最⼤照度

698 133 1067 0.191 0.125

⾴ 9


